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2024年6月2日18时35分许，位于米东区柏杨河乡的中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包（II标段），发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失102万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由区北部沙漠光伏基地项目指挥部、市公安局米东区分局、区发改委、区建设局、区应急管理局、区人社局、区司法局、柏杨河乡人民政府、区总工会等部门为成员单位的事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院参加此次事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施。

经调查认定，本起事故是一起从业人员违反安全管理规定，擅自进行带电设备连接作业，在剥离电线线头绝缘胶皮时，触碰带电设备导致触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司，统一社会信用代码：91650109MACKQM****，法定代表人：王*，成立日期：2023年06月07日，注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区石化中兴街830号403-2室，经营范围：许可项目：发电业务；输电业务；供（配）电业务等。

2.项目施工总承包单位：中国电建集团河北工程有限公司，统一社会信用代码：91130100236006****，法定代表人：林**，成立日期：1993年10月14日，注册地址：石家庄市裕华区塔北路107号，经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。持有《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》《承装（修、试）电力设施许可证》。

3.事故发生单位（专业分包单位）：河北安良电力工程有限公司，统一社会信用代码：91130982590985****，法定代表人：王**，成立日期：2012年03月07日，注册地址：任丘市梁召镇西芦村，经营范围：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑劳务分包等。持有《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》《承装（修、试）电力设施许可证》。

4.监理单位：中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司，统一社会信用代码：91650100228665****，法定代表人：高**，成立日期：1989年08月03日，注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区三道湾路100号，经营范围：许可项目：建设工程监理等。持有《工程监理资质证书》。

（二）事故发生项目基本情况

1.项目备案情况

2023年7月4日，新疆维吾尔自治区发展和改革委员会印发《自治区发展改革委关于印发乌鲁木齐市2023年第一批市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》（新发改能源〔2023〕381号），对中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目准予备案。

2023年10月12日，国家能源局新疆监管办公室出具《电力建设工程项目安全管理备案登记表》（新监能安备（2023）087号），对中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目准予备案。

2023年12月29日，乌鲁木齐市发展和改革委员会出具《关于中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏北沙窝东220KV升压汇集站项目等四个项目核准的批复》（乌发改函〔2023〕361号），对中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目进行批复。
2.合同签订情况
2023年9月14日，乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司与中国电建集团河北工程有限公司签订了《中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包（II标段）合同》

2023年9月21日，乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司与中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司签订了《中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目全过程监理合同》。
2023年11月6日，中国电建集团河北工程有限公司与河北安良电力工程有限公司签订了《中绿电乌鲁木齐市米东区光伏项目光伏区建筑安装工程专业分包合同》，河北安良电力工程有限公司负责对63.36MW光伏区建安工程标段I区域光伏支架基础、逆变器基础及相关配套设施等的施工、竣工和保修。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况
1.中国电建集团河北工程有限公司：制定了安全生产规章制度和操作规程、应急救援预案，建立了安全生产风险辨识台账和隐患排查清单，召开了月度安全分析会。监理单位下发监理通知单22份，共发现98项隐患均整改完毕。

2.河北安良电力工程有限公司：制定了安全生产规章制度和操作规程、应急救援预案、电气设备安装等施工方案，建立了安全生产风险辨识台账，开展了周安全检查工作，召开了周安全生产例会，未及时发现并消除紧固光伏板时可能触电的事故隐患。监理单位下发监理通知单2份，共发现5项隐患均整改完毕。
3.中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司：建立了项目监理机构，2024年以来，对中国电建集团河北工程有限公司下发监理通知单22份、对河北安良电力工程有限公司下发监理通知单2份，共发现103项隐患均整改完毕，召开安全例会12次。
4.区北部沙漠光伏基地项目指挥部：2024年以来，召开光伏项目复工复产调度会1次。检查光伏项目施工企业29家次，下发《安全生产现场检查建议表》29份，共发现4项隐患均整改完毕。

5.区发改委：2024年以来，召开光伏项目安全生产专题会议1次。检查光伏项目施工企业25家次，下发《安全生产隐患现场检查表》8份、《安全生产现场检查建议表》17份，共发现30项隐患均整改完毕。

6.柏杨河乡人民政府：2024年以来，检查光伏项目施工企业7家次，下发《安全生产现场检查建议表》7份。

（四）事故发生经过

2024年6月2日上午，河北安良电力工程有限公司安装工阿**和穆**，前往3-237、238子阵[
]紧固光伏板支架，路过3-238-9逆变器[
]时（以下简称9号逆变器），穆**将其下方全部MC4插头[
]接入。18时30分许，穆**和阿**工作至3-238-9-25光伏组串[
]（以下简称25号光伏组串）时，阿**如厕约5分钟后返回，期间在附近作业的河北安良电力工程有限公司安装工托**看到穆**突然倒地，赶到现场发现其面部朝下躺在25号光伏组串下方，手中握着剥线钳，身下压着红黑电线，口、鼻有血液流出，左手食指处伤口露出指骨，颈部、胸部有灼伤痕迹，呼喊穆**未回应，阿**因手机无信号，找到路过车辆让其帮忙通知工地负责人，随后对穆**进行胸部按压。20时许，河北安良电力工程有限公司项目总工王**与3名同事到达事故现场，轮流对穆**进行胸部按压、人工呼吸。20时10分许，王**赶到中国电建集团河北工程有限公司项目部向安全部负责人报告事故情况。20时24分，王**拨打120急救电话。20时34分，王**向河北安良电力工程有限公司项目经理卢**电话报告事故情况。21时许，米东区中医医院派驻北沙窝光伏基地中建八局医疗点救护人员到达事故现场，发现穆**呼之不应，意识丧失，无自主呼吸，颈动脉搏动消失，对其进行心肺复苏及电除颤并前往医院。22时45分许，在凤凰台路口与新疆生产建设兵团第六师医院救护车相遇并换乘。次日00时25分许，到达新疆生产建设兵团第六师医院102团分院。
（五）事故现场勘验情况
1.事故发生地点位于中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包（II标段）25号光伏组串下方（见图1），该光伏组串位于中国电建集团河北工程有限公司项目部北侧，道路距离约3800米（见图2）。
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图1
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图2
2.25号光伏组串与24号光伏组串相邻（见图3）。9号逆变器（见图4）连接至25号光伏组串的G238-9-25+电线[
]（以下简称25号正极电线）、G238-9-25－电线（以下简称25号负极电线）线头裸露（见图5）。
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图5
3.经调查询问、事故场地勘验，事故发生时，9号逆变器直流侧通断开关为开启状态，9号逆变器与24号光伏组串完成连接，9号逆变器直流侧输入端口连接25号正极电线、25号负极电线，穆**使用剥线钳剥25号光伏组串下方的25号正、负极电线线头绝缘胶皮的过程中，误触正、负极电线线头裸露部分[
]，致使9号逆变器、24号光伏组串、25号正极电线、25号负极电线与人体构成回路，造成人员触电[
]（见图6）。经测试，该回路电压达到1152V[
] （见图7）。    
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图7

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡。

2.直接经济损失人民币102万元，主要为遗体转运费、丧葬费、供养亲属抚恤金，一次性补助金等。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月2日18时50分许，阿**找到路过车辆让其帮忙通知工地负责人。20时10分许，王**先后向中国电建集团河北工程有限公司项目部安全部部长肖*、河北安良电力工程有限公司项目经理卢**报告事故情况。21时许，中国电建集团河北工程有限公司项目执行经理马**从肖*处得知事故情况后，向区北部沙漠光伏基地项目指挥部电话报告事故情况，区北部沙漠光伏基地项目指挥部、区应急管理局等部门立即赶赴现场了解情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年6月2日18时30分许，托**移开压在穆**身下的25号正、负极电线，和阿**一同对穆**进行胸部按压。20时许，王**与3名同事一同到达事故现场，轮流对穆**进行胸部按压、人工呼吸。20时24分，王**拨打120急救电话。次日00时25分许，穆**到达新疆生产建设兵团第六师医院102团分院。
（三）医疗救治和善后情况

2024年6月2日21时许，米东区中医医院派驻北沙窝光伏基地中建八局医疗点救护人员来到事故现场，发现穆**呼之不应，意识丧失，无自主呼吸，颈动脉搏动消失，对其进行心肺复苏及电除颤并前往新疆生产建设兵团第六师医院。22时45分许，在凤凰台路口与新疆生产建设兵团第六师医院救护车相遇并换乘。次日00时25分许，穆**到达新疆生产建设兵团第六师医院102团分院，经抢救无效死亡。2024年6月25日，市公安局米东区分局法医鉴定穆**颈部、胸前、左手部和下肢存在多处电烧伤及电流斑，系触电死亡。
2024年6月3日，河北安良电力工程有限公司与死者家属签订了《慰问金补偿协议》，赔偿102万元。

（四）事故应急处置评估

因事故发生地点位于沙漠，通信信号弱，现场人员多次拨打电话未拨通，道路颠簸起伏，路况较差且送医路途较远。现场人员能采取不同方式通知本单位负责人，各部门能及时响应，做好善后等工作，应急处置基本得当。 
三、事故原因分析

（一）直接原因分析

穆**违反安全管理规定，擅自进行带电设备连接作业，在剥离电线线头绝缘胶皮时，触碰带电设备导致触电死亡。

（二）间接原因分析
河北安良电力工程有限公司未充分辨识施工区域触电风险，未对安装工进行作业过程防触电安全生产知识教育和培训，未制定逆变器与光伏组串连接相关作业的操作规程。
四、有关责任单位存在的主要问题

河北安良电力工程有限公司，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未保证安装工具备必要的安全生产知识。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款[
]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员
穆**违反安全管理规定，擅自进行带电设备连接作业，在剥离电线线头绝缘胶皮时，触碰带电设备导致触电死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，不再进行责任追究。

对事故有关责任单位的行政处罚建议

河北安良电力工程有限公司，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[
]的规定，给予行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议
1.卢**，河北安良电力工程有限公司新疆区中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包（II标段）63.36MW光伏区建安工程标段I项目经理、河北安良电力工程有限公司新疆分公司主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]的规定，给予行政处罚。

2.黄**，河北安良电力工程有限公司新疆区中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-150万千瓦光伏工程总承包（II标段）63.36MW光伏区建安工程标段I安全总监，未及时排查施工区域触电风险辨识不到位、安装工不具备必要的安全生产知识、操作规程不健全的生产安全事故隐患。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[
]的规定，给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）河北安良电力工程有限公司应当切实履行安全生产主体责任，充分辨识安全风险，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立健全安全操作规程，确保安装工具备必要的安全生产知识。

（二）区北部沙漠光伏基地项目指挥部应当督促光伏项目施工企业举一反三，落实主体责任，防范同类事故的发生。

（三）区发改委应当监督指导所属行业企业加强安全风险辨识和对生产安全事故隐患的排查治理，增强事故防范和应对能力，进一步规范安全生产管理工作。

（四）柏杨河乡人民政府应当采取多种途径广泛宣传防触电安全生产知识，增强安装工安全意识和能力。
死者触电后趴卧位置
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中国电建集团河北工程有限公司项目部
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9号逆变器








25号正极电线在25号光伏组串端裸露线头





25号负极电线在25号光伏组串端裸露线头








[�] 3-237、238子阵，表示中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目中划分到3号升压站的第237号、第238号子阵。


[�] 3-238-9逆变器，是汇集到3号升压站的238子阵的9号逆变器，该项目使用的逆变器为并网逆变器，可以将� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E4%BC%8F/19958?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E4%BC%8F%E9%80%86%E5%8F%98%E5%99%A8/_blank" �光伏�� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E6%9D%BF/0?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E4%BC%8F%E9%80%86%E5%8F%98%E5%99%A8/_blank" �太阳能板�产生的可变� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B4%E6%B5%81/0?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E4%BC%8F%E9%80%86%E5%8F%98%E5%99%A8/_blank" �直流�电转换为� HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5/1023508?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E4%BC%8F%E9%80%86%E5%8F%98%E5%99%A8/_blank" �交流电�后，通过箱式变压器调压后向电网中输出电能。


[�]MC4插头，是光伏发电站专用连接器，主要用于光伏组串到逆变器的电路连接。


[�] 3-238-9-25光伏组串，表示汇集到3号升压站的第238号子阵中应接入第9号逆变器的第25号光伏组串。


[�]G238-9-25+电线，是连接9号逆变器与25号光伏组串的正极直流输电线。


[�]穆海麦提·艾力工作至25号光伏组串时，发现其正负极电线MC4插头未安装，准备使用现场遗留的剥线钳剥开正负极电线线头绝缘胶皮后，完成MC4插头的安装。


[�]根据《电流对人体和家畜的效应第5部分：生理效应的接触阈值》（GB/T13870.1-2022）及相关规定,人体触电可分为单相电击、两相电击、跨步电压电击和高压电弧电击。两相电击是指人体两处同时触及两相带电体的触电事故。根据现场环境，不具备单相电击、跨步电压电击和高压电弧电击条件，本事故属于两相电击。


[�]根据《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805-2008）相关规定，当环境在干燥条件下，在人员接触到可握紧的导电部件时，其稳态直流电压的电压限值为70V，超过该限值会对人体构成危险。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款  生产经营单位应当对安装工进行安全生产教育和培训，保证安装工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的安装工，不得上岗作业。


第四十一条第一款　生产经营单位应当建立安风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项  生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。







